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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma proporciona directrices para la aplicación de sistemas automáticos de detección y alarma de incendio dentro 
de edificios y alrededor de los mismos. La norma cubre la planificación, diseño, instalación, puesta en marcha, uso y 
mantenimiento de los sistemas. 
 
Esta norma cubre sistemas destinados a la protección de la vida y/o la protección de la propiedad. 
 
Esta norma cubre sistemas que tengan al menos un detector de incendios o un pulsador manual de alarma. Los sistemas 
deben ser capaces de proporcionar señales para iniciar, en el caso de que se produzca un incendio, el funcionamiento de 
equipos auxiliares (tales como sistemas fijos de extinción de incendios) y otras precauciones y acciones (tales como pa-
rada de maquinaria), pero la norma no cubre los servicios auxiliares propiamente dichos. 
 
Esta norma no cubre sistemas que combinen funciones de alarma de incendio con otras funciones no relacionadas con 
incendios. 
 
Esta norma no recomienda si un sistema automático de detección y alarma de incendio debería o no instalarse en una 
instalación dada. 
 
En la redacción de esta parte de la Norma UNE 23007, se ha supuesto que la ejecución de sus disposiciones se confiará 
a personas con la competencia apropiada. Sin embargo, se dan también orientaciones para otras personas encargadas de 
usar o comprar un sistema de detección alarma de incendio. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la aplicación de esta norma. Únicamente es 
aplicable la edición de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicación. Por el contrario, se aplicará la 
última edición (incluyendo cualquier modificación que existiera) de aquellos documentos que se encuentran 
referenciados sin fecha. 
 
UNE 23007-1

1) Sistemas de detección y alarma de incendio. Parte 1: Introducción. 
 
UNE 23007-22) Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 2: Equipos de control e indicación. 
 
UNE 23580-1 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra 
incendios. Inspección técnica para mantenimiento. Parte 1: Generalidades. 
 
UNE 157653:2008 Criterios generales para la elaboración de proyectos de protección contra incendios en edificios y 
en establecimientos. 
 
UNE 211025 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 
 
UNE-EN 54-5 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales. 
 
UNE-EN 54-7 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores puntuales que 
funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. 
 
UNE-EN 54-12 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de línea que 
utilizan un haz óptico de luz. 
 
UNE-EN 54-13 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 13: Evaluación de la compatibilidad de los compo-
nentes de un sistema. 
 

                                                           
1) Las Normas UNE 23007-1 y UNE 23007-2 son adopción, respectivamente, de las Normas EN 54-1:1996 y EN 54-2:1997. 

Debe entenderse que las referencias a las Normas UNE 23007-1 y UNE 23007-2 en este documento se actualizarán en el caso de publicación de 
las Normas UNE-EN 54-1 y UNE-EN 54-2, pasando a hacer referencia a estas últimas. 
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UNE-EN 54-21 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 21: Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. 
 
UNE-EN 13501-1 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y ele-
mentos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 
 
UNE-CLC/TS 50398 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma combinados e integrados. Requisitos generales. 
 
 
 
 


